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Figura 701.1 - Dimensioni delle zone (pianta) per locali contenenti una doccia con o

senza piatto.
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Spiegazione dei simboli utilizzati negli apparecchi di
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illuminazione,

nell’apparecchiatura di comando per gli apparecchi di illuminazione e
nell’installazione degli apparecchi di illuminazione

Trasformatore di sicurezza protetto contro i cortocircuiti
(per costruzione o non per costruzione) (CEI EN 61558-2-6)

Apparecchio di illuminazione con temperatura superficiale limitata
(serie CEI EN 80598)

Apparecchio di illuminazione non idonec ad essere ricoperto con
materiale termicamente isolante (CEl EN 60598-1:2009)

Apparecchio di illuminazione da incasso non idoneo per il montaggio
diretto su superfici (CEl EN 60598-1:2009)

Apparecchio di illuminazione per il montaggio superficiale non idoneo
per il montaggio diretto su superfici normalmente inflammabili
(CEI EN 60598-1:2009)

NOTA Gli apparecchi di illuminazione adatti e non adatti per il montaggio diretto su superfici
nar ili erano in p

d marcali con il simbolo W o X
seconda la CEl EN 60598-1:2005.

Con la pubblicazione della CEl EN §0598-1:2009, gli apparecchi di illuminazione adatti
per il montaggio diretto su superfici normaimente infiammabili non hanno alcuna marcatura
speciale e solo gli apparecchi di illuminazione non adatti per montaggio

diretto su superfici normalmente infiammabili sono marcati con il simbolo

Alimentatore indipendente (IEC 60417 foglio N. 5138)

Unita di alimentazione con una limitazione di temperatura di 110° C
(CEI EN 61347-1)

Unita di alimentazione protetta termicamente per montaggio su superfici
normalmente infiammabili (CEI EN 61347-1)

Alimentatore/trasformatore protetto termicamente (classe P)
(CEI EN 61347-1)

Uso di cavi resistenti al calore per alimentazione, interconnessione, o
cablaggio esterno (il numero di conduttori del cavo & facoltativo)
(serie CEl EN 60598)

s

Apparecchi di illuminazione progettati per lampade con calotta riflettente
(serie CEl EN 60598)

ta..."°C

Temperatura ambiente massima nominale (serie CEl EN 60598)

Divieto d'uso di lampade a luce fredda (serie CEl EN 60598)

Distanza minima dagli oggetti illuminati (m) (serie CEI EN 60598)

Apparecchi di illuminazione per servizio graveso (serie CEIl EN 60588)

Apparecchi di illuminazione per lampade a vapori di sodio ad alta
pressione che richiedono un accenditore esterno alla lampada
(serie CEI EN 80598)

Apparecchi di illuminazione per lampade a vapori di sodio ad alta
pressione con un sistema di accensione interno (serie CEl EN 60598)

Sostituire gli schermi di protezione danneggiati (rettangolare) o (circolare)
(serie CEI EN 60598)

Apparecchi di illuminazione progettati esclusivamente per lampade ad
alogene a filamento di tungsteno autoprotette (serie CEl EN 60598), o
|lampade a vapori di alogenuri autoprotette

Lampade che possono essere usate solo in apparecchi di illuminazione
protetti muniti di vetri di protezione

5/8913023
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